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Na osnovu vaseg zahteva izdaje se
POTVRDA O KVALITETU

za sistem polipropilenskih cevi PP-R za toplu i hladnu vodu proizvoda&a Pipelife.
Cevi su sledeéih dimenzija:

- grupa 1. (PN 20) @ 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm,
- grupa 2. (PN 20) @ 75, 90, 110, 125 mm.

Izradene su prema standardima:
- SRPS EN 15874-1:2010. Sistemi cevovoda od plasti¢nih masa za instalacije za toplu i hladnu
vodu — Polipropilen (PP) - Deo 1: Opste
-SRPS EN 15874-2:2010. Sistemi cevovoda od plastiénih masa za instalacije za toplu i hladnu
vodu — Polipropilen (PP) - Deo 2: Cevi
- SRPS EN 15874-7:2010. Sistemi cevovoda od plasti¢nih masa za instalacije za toplu i hladnu
vodu — Polipropilen (PP) - Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglasenosti

Ispitivanja su izvrSena tako $to su pojedina¢ni uzorci cevi uronjeni u kljuéalu vodu (96°C) i
podvrgnute su ispitnom pritisku od 30 bar. Na cevima nije prime¢eno nikakvo curenje niti
deformacije. Na spojevima cevi takode nije primeéeno nikakvo curenje.
Prema tome cevi se mogu primenjivati za

- maksimalni radni pritisak 20 bar,

- maksimalna radna temperatura ~ 95°C,

Sastavni deo ove potvrde o kvalitetu je:

-katalog proizvodaca Pipelife — PP-R cevi i fitinzi,

- potvrda Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd broj 08-410-411 od 18. V 2011. o
ispravnosti za primenu sa pijaéom vodom,

- izveStaj o radiolokom ispitivanju broj 1319/2011. od 4. V 2011. Instituta za primenu nuklearne
energije Zemun.

Ova potvrda vazi do septembra 2015. godine.
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